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SR - serpentina de[racire cazan; \
Rg - robinet de golire; \
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Q=185"%,

PO5/Birou P08

A:15.66 m?%/ H=3.30m
n[h™]= 4 schimburi
Q= 206 mc/h

P10/Sala conferinte
A:16.56 m?/ H=3.30m
n[h™= 4 schimburi
Q=218 mc/h
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Q=185"%,

/Birou

A6.87 m% H=3.30m
n[h™= 4 schimburi
Q=90 mc/h
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A17.62m% H=3.30m
n[h™"= 4 schimburi
Q= 232 mc/h
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A:16.38 m% H=3.30 m
n[h""]= 4 schimburi
Q=216 mc/h
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Q=185
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TM - termomanometru; Ve 4 3 E
LEGENTA INSTALATI| TERMICE: M - manometru; &
- conducta de agent termic - tur, din otel; S8 - supapa de sigurantacu declansare la 3,00 bar sau reglabila 0-10 bar; 2
- conducta de agent termic - retur, din otel; DA - dezaerator automat de coloana, cu vana de izolare; De la camin
- conducta de agent termic - tur, din PPR; R -robinet cu sfera cu sectiune de tracere totala si parghie de manevra: apometru
- conducta de agent termic - retur, din PPR; VA - vana termostatica de amestec cu 3 cai;
- conducta de siguranta (expansiune); S  -supapa de sens cu clapet;
- conducta de apa de adaos; F - filtru inclinat pentru impuritati;
- circuit automatizare; ST - supapa termica;
—— wn —— - conducta apa calda menajera; SR - serpentina de racire cazan;
—— xn —— - conducta recirculare apa calda menajera; Rg - robinet de golire;
- conducta apa rece; Pt - piesa de trecere PPR - Ol; W
CZ - cazan combustibil solid cu gazeificare, Qu=35 KW; |15
B - boiler termoelectric, V=100 L; e w
Pf - acumulator de caldura tip puffer 500 litri; e A\ o
VEi - vas de expansiune inchis incalzire, V=80 L; RG22 qé &x
VEb - vas de expansiune inchis boiler, V=10 L; 7 ik PN e ! “‘
BE - butelie de egalizare a presiunilor, Dn=150 mm; VERIF /EXF. TH.|NUME / PRENUMES . c,\ 3 NATURA DATA  |REFERAT DE VERI AI%ENR DATA
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LEGENTA INS TALATI TERMICE:
- conducta de agent termic - tur, din otel:

- conducta de agent termic - retur, din ofel:
- conducta de agent termic - tur, din PPR;

- conducta de agent termic - retur, din PPR;
- conducta de siguranta (expansiune);

- conducta de mwvm de adaos; [
- circuit automatizare; \

- conducta apa wm_am menajera; \

- conducta _.mo__kwc_ma apa calda menajera; .,# \\

- conducta apa rece; GV PA
CZ - cazan combustibil solid cu gazeificare, Qu=35 KW,
B - boiler termoelectric, V=100 L;
Pf - acumulator nu caldura tip puffer 500 litri;
VEi -vas de expansiune inchis incalzire, V=80 L:
VEb - vas de expansiune inchis boiler, V=10 L;

[

- pompa de circulatie CZ-BE, Q=3,00 mc/h, :u&sob‘y_

BE - butelie de egalizare a presiunilor, Dn=150 mmi;
P1 230V, 50Hz; | ‘
P2 - pompa de circulatie BE-radiatoare, Q=1,00 3&5_ H=4,00mCA, 230V, 50Hz; ﬁ | ,ﬂ
P3 - pompa de n_qor_mzm BE-boiler, Q=0,40 me/h, H=2,00mCA, 230V, 50Hz; L T
SD - statie de dedurizare Q-0,60 mc/h; _ h circuit _:nm_NJI_.m
TA - tablou electric de automatizare si alimentare, _ hipamente; parter |
T™M - termomanometru; i
M - manometru; W [ |
88 - supapade w_.urﬂm:_mnc declansare la 3,00.6arsau eglabila 0-10 bat; _ _ k
DA - dezaerator m:wosmﬁ de coloana, cu vana &m\_w _m«L | |
R -robinet cu sfera cu sectiune de tracere totala vm&zm de manevr. | [ “
VA -vana termostatica de amestec cu 3 cai: ,ﬁ\ ﬁ BEP ,_ [
S - Supapa de sens cu clapet; [ | 7
F -filtru inclinat pentru impuritati: I R s P3 R ‘
ST - supapa nmﬁaim“ . _ f
SR - serpentina de %mnm_.m cazan; 1t ..\ R 8 P2 R | i
Rg - robinet de golire; r A | |
Pt - piesa de ﬂqmnmmr.m PPR - Ol Kﬁ R | fd
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