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REFERAT — VERIFICARE

Privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect |

B “ B1”- Siguranta si accesibilitate in exploatare (“d”)

comunala (“d”)
W“Cc”- Securitate la incendiu (“b”)
W “D” — Igiena, sinitate si mediu inconjuritor (“c”)

B “F” — Protectie impotriva zgomotului (“e”) .

Pentru obiectiv:
Reabilitarea moderata a cladirii primariei vechi
comuna Frumusica, judetul Botosani, CF 50069
- faza D.T.A.C. + P.TH. care face obiectul contractului de proiectare nr. 55/ 2023

1. Date de identificare:

Proiectantul general: S.C. REZ VINCI SRL

Proiectant arhitectura:  S.C. GRS-PROJECT GLOBAL S.R.L. — ARH. BURSUC DOREL
Beneficiar: U.A.T. COMUNA FRUMUSICA

Amplasament: judetul Botosani;  localitatea: comuna Frumusica.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
constructie noua constructie existenta | x | consolidare | | modernizare | x
reabilitare | x extindere schimbare de destinatie
Tipul si caracteristicile constructive:

CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” - conf. HG 766/199)
CLASA DE IMPORTANTA III- conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC - conf. Normativ P118/1999

- CI primaria veche - existent:  Ac =264.00mp Adce =264.00mp
Regim inaltime = P

- CI primaria veche - propus: Au=275.00mp Ade =275.00mp
Regim inaltime =P

Functia principala: cladire civila (publica) — administrativa - primarie

CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 sediu primarie - la care se intervine pentru reabilitare si modernizare, cu
interventii structurale (structura — pereti structurali din zidarie de caramida plina, nearmata, care se
consolideaza cu elemente din b.a., planseu din grinzi din lemn care se inlocuieste cu planseu din b.a.
monolit, infrastructura - fundatii din talpi continue din zidarie de piatra sub peretii portanti, inchideri
exterioare din zidarie de caramida plina care se termoizoleaza din vata minerala bazaltica si tamplarie
din pvc eficienta energetic cu geam termoizolant, compartimentari interioare din zidarie de caramida
plina/ gipscarton pe structura metalica, acoperis de tip sarpanta care se reface din lemn de rasinoase
ignifugat cu invelitoare din tabla prefaltuita), in concordanta cu recomandarile expertizei tehnice si
auditului energetic.
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v “B1” — Siguranta si accesibilitate in exploatare (“d”) — Exigenta de sigurantd in
exploatare este asigurata, spatiile si caile de circulatie din interior si din vecinatatea si
incinta cladirii la care se executa lucrari de interventii nu prezenta riscuri pentru utilizatori.
Pardoselile cailor de acces si zonelor utile sunt antiderapante si rezistente la trafic intens.
Solutiile constructive si materialele propuse corespund exigentelor de calitate si siguranta in
exploatare a cladirii existente la care se intervine.

v “Ce¢” — Securitate la incendiu (“b”) — Se asigura conditiile tehnice de securitate pentru
indeplinirea cerintei fundamentale de »securitate la incendiu”, atat pentru utilizatori cat si
pentru cladirea existenta, care are gradul I de rezistenta la foc si se incadreaza in
prevederile Normativului P118/ 1999. Cladire existenta cu risc mic de incendiu.

v’ “D”— Igiena, sinatate si mediu inconjuritor (“c”) — Sunt asigurate toate conditiile de
igiena si sanitate in functie de destinatia spatiilor si activitatea desfasurata conform
normelor si normativelor in vigoare. Toate incaperile beneficiaza de lumina si ventilare
directa sau prin ghene de ventilatie. Criteriile de performanta referitoare la igiena mediului
interior si protectia mediului Inconjurdtor care nu este afectat prin functiunea cladirii
existente la care se intervine, sunt asigurate.

v “F” — Protectie impotriva zgomotului (“e”) — Solutiile constructive adoptate la lucririle
de interventii asigura cerintele de izolare acustica stabilite prin Normativul C125/2013
privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in
cladiri. Anvelopa cladirii asigura confortul interior si izolarea fonica a spatiilor propuse.

3. Documente care se prezinta la verificare: Documentatie faza D.T.A.C. + P.TH. (piese scrise +
desenate) pentru REABILITAREA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI VECHI,
COMUNA FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI

Certificat de urbanism nr: 11/ 27.04.2023 emis de Primaria Comunei Frumusica.

Avize obtinute: conform certificat de urbanism

Autorizatie de construire nr,

Memoriul proiectantului:tehnic general, arhitectura, caiet de sarcini, program de urmarire si control
Plansele privind solutiile constructive (plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri, sectiuni
si fatade, situatia existenta si propusa, detalii, tablouri de tamplarie)

— planse conform borderou - A01, A02, A03 +~ A30.

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii proiectul se considera corespunzator pentru faza verificata, drept pentru care
lucrarea se semneaza si stampileaza conform Ordinului M.L.P.A.T. nr.77/N/1996/R. In exploatare
beneficiarul va lua masuri pentru respectarea prevederil roiectului. Orice modificari fata de
proiectul de baza pentru care s-a intocmit prezenta v {@ﬁ%—%\m a-anularea acestui aviz.

\s

Beneficiar: U.A.T. COMUNA FRUMUSICA arh. Alexandra Sabetay

Verificarg q,-,.': cerifjtele “B17, “C”, “D”, “F”
" / i

Proiectant: ARH. BURSUC DOREL NR




VERIFICATOR PROIECTE Nr. 286 / 24 august 2023

Ing. David Andrei - atestat MDLPA conform registrului de evidenta
Instalatii termice, cu nr. 11093/2022
0766826804

david13andrei@gmail.com
REFERAT
Privind verificarea la toate cerintele de calitate in conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea It (Instalatii
termice), a proiectului de specialitate Nr. 55/2023, cu tema ,,REABILITARE MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI
VECHI A COMUNEI FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI”, faza D.T.A.C. + P.Th.
1. DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant general: S.C. REZ VINCI S.R.L.
Proiectant de specialitate: S.C. CITY INSTAL PROJECT S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Comuna Frumusica
Amplasament: Comuna Frumusica, jud. Botosani - CF 50069
S-au avut in vedere datele cu privire la conditiile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum si
reglementarile tehnice in vigoare.
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI S$1 ALE CONSTRUCTIELI:
- Reabilitare constructie cu functiunea Administrativa; Proiectul trateazi doar instalatii termice noi;
Categoria de importanta a constructiei (conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria C (normali).
3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARII:
PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;
PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;
Data prezentarii documentelor spre verificare: 23.08.2023
4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI, CARE FAC
OBIECTUL VERIFICARII:
Documentatia intocmita asigura aplicarea criteriilor de performantd impuse de cerintele fundamentale de calitate,
conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:
A. Rezistentd mecanici si stabilitate:
- Presiunea maxima in retea limitat prin elemente active de control; Protejarea retelelor prin amplasarea in gheuri,
ingropat, sau ascuns, dupa caz;
Preluarea dilatarii prin geometria retelelor;

w

Securitate la incendiu:
- Camera centralei si a depozitului de combustibil amplasate in zone cu risc redus de incendiu/explozie;
C. Igiena, sinitate si mediu:

Sistem de incdlzire pentru asigurarea temperaturii de confort prin radiatie;
Evacuarea gazelor de ardere prin sisteme etanse, amplasate optim pentru dispersia corecta a noxelor;
D. Siguranti in exploatare:
- Termostate pentru limitarea temperaturii agentului termic pe suprafetele ce pot fi atinse de personal necalificat;
- Obligativitatea probelor de rezistenta la presiune in faza de executie;
E. Protectie impotriva zgomotului:
- Viteze recomandate ale apelor prin conducte, pentru fiecare tip de material;
- Armiturile instalatiei de incélzire s-au ales si amplasat astfel incat sa se incadreze in limitele de zgomot impuse;
- Echipamentele s-au prevazut cu mijloace de limitare a transmiterii zgomotului/vibratiilor;
F. Economie de energie si izolare termica:
- Vane cu trei ¢di pentru amestecul agentului termic (tur cu retur), in vederea controlului fin al temperaturii;
- Conducte de incalzire izolate, echipamente de stocare si producere a agentului termic izolate;
- Instalatie de ventilare cu recuperator de céldura;
G. Utilizarea sustenabild a resurselor naturale:
- Evitarea supradimensiondrii circuitelor si echipamentelor;
- Contorizarea consumului de combustibil;
Investitia se realizeaza cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.
5. CONCLUZII:
in urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza verificatd,
conform indrumétorului.

Am primit,
Investitor/Proiectant




VERIFICATOR PROIECTE Nr. 335/ 24 august 2023

Ing. David Andrei - atestat MDLPA conform registrului de evidenta
Instalatii sanitare, cu nr. 11006/2022
0766826804

david13andrei@gmail.com

REFERAT

Privind verificarea la toate cerintele de calitate in conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea Is (Instalatii
sanitare), a proiectului de specialitate Nr. 55/2023, cu tema ,,REABILITARE MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI
VECHI A COMUNEI FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI”, faza D.T.A.C. + P.Th.

1.

DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general: S.C. REZ VINCI S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. CITY INSTAL PROJECT S.R.L.
Beneficiar: U A T. Comuna Frumusica

Amplasament: Comuna Frumusica, jud. Botosani - CF 50069

S-au avut in vedere datele cu privire la conditiile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum si
reglementarile tehnice in vigoare.

2.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI S1 ALE CONSTRUCTIEI:
Reabilitare constructie cu functiunea Administrativa; Proiectul trateaza doar instalatii sanitare noi;

Categoria de importanta a constructiei (conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria C (normali).

3.

DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARILI:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;
PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;
Data prezentirii documentelor spre verificare: 23.08.2023

4.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI, CARE FAC
OBIECTUL VERIFICARII:

Documentatia intocmita asigura aplicarea criteriilor de performanta impuse de cerintele fundamentale de calitate,
conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:

A.

Investitia se realizeaza cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.

5.

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata

Rezistentd mecanica si stabilitate:
Presiunea maxima in retea limitatd de furnizorul de apa rece: Protejarea retelelor prin amplasarea in gheuri,
ingropat, sau ascuns, dupi caz;

Preluarea dilatérii prin geometria retelelor;

Securitate la incendiu:

Sisteme normate de treceri de conducte, mai ales intre compartimentele de incendiu;

Igiend, sinitate si mediu:

Apa potabila asigurata de la furnizor;

Separare clara intre apa potabila si apa uzata;

Instalatii de distributie si stocare a apei calde, inclusiv controlul temperaturii;

Canalizare gravitationala, prin retea cu pante normate, pentru evitarea refularii si patrunderii apelor in cladiri;
Siguranti in exploatare: Obiectivul va fi prevazut cu:

Armaturi agrementate, pentru usurintd in utilizare; Amplasarea in locuri accesibile personalului de mentenanta;
Obligativitatea probelor de rezistenta la presiune in faza de executie;

Protectie impotriva zgomotului:

Viteze recomandate ale apelor prin conducte, pentru fiecare tip de material;

Armaturile instalatiei sanitare s-au ales si amplasat astfel incét sa se incadreze in limitele de zgomot impuse;
Echipamentele s-au prevazut cu mijloace de limitare a transmiterii zgomotului/vibratiilor;

Economie de energie si izolare termica:

Monitorizarea/contorizarea consumului de apa rece si calda;

Conducte de apa izolate, echipamente de stocare si producere a apei calde menajere izolate;

Utilizarea sustenabild a resurselor naturale:

Evitarea supradimensionarii conductelor si a echipamentelor;
Controlul si contorizarea apei reci si calde;

CONCLUZII:

conform indrumatorului,

Am primit,
Investitor/Proiectant




VERIFICATOR PROIECTE Nr. 496 / 24 august 2023

Ing. David Andrei - atestat MDLPA conform registrului de evidenta
Instalatii electrice, cu nr. 10080/2022
0766826804

david13andrei@gmail.com
REFERAT

Privind verificarea la toate cerintele de calitate in conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea Ie (Instalatii
electrice), a proiectului de specialitate Nr. 55/2023, cu tema ,REABILITARE MODERATA A CLADIRII
PRIMARIEI VECHI A COMUNEI FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI”, faza D.T.A.C. + P.Th.

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general: S.C. REZ VINCI S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. CITY INSTAL PROJECT S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Comuna Frumusica

Amplasament: Comuna Frumusica, jud. Botosani - CF 50069

S-au avut in vedere datele cu privire la conditiile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum si

reglementarile tehnice in vigoare.
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI:
- Reabilitare constructie cu functiunea Administrativa; Proiectul trateaza doar instalatii electrice noi;
Categoria de importanta a constructiei (conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria C (normali).
3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARII:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;

PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;

Data prezentirii documentelor spre verificare: 23.08.2023

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEIL, CARE FAC
OBIECTUL VERIFICARII:

Documentatia intocmitd asigura aplicarea criteriilor de performantd impuse de cerintele fundamentale de calitate,
conform Legii 10/1995, specifice temeli, respectiv:

A. Rezistentd mecanici si stabilitate:

- Calculul, dimensionarea si amplasarea instalatiilor electrice, in special a echipamentelor, s-a facut in raport cu

starile limita statuate prin prescriptii si alcatuirea constructivi de detaliu a acestora;

B. Securitate la incendiu:

- Instalatii de protectie la supratensiuni transmise prin retea;

Se asigura protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor:
Este prevazut sistem de iluminat de siguranta, de securitate;

o

Igiend, sinitate si mediu:
- Asigurarea nivelului de iluminat necesar prin iluminatul artificial;
D. Siguranti in exploatare: Obiectivul va fi prevazut cu:

- Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator retelei TN,
cumulat cu protectie la curent diferential rezidual, DDR;
- Priza de pamint cu valoare rezistentei la dispersie de maxim 4€(ohm);
- Alimentarea cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern. Sistemul intern de alimentare de siguranta
este format din surse locale;
E. Protectie impotriva zgomotului:
- Echipamentele instalatiei electrice s-au ales astfel incat sa se incadreze in limitele de zgomot impuse;
F. Economie de energie si izolare termici:
- Surse de lumina conforme cu regulamentele in vigoare in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica;
- Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus;
G. Utilizarea sustenabili a resurselor naturale:
- Evitarea supradimensiondrii circuitelor si echipamentelor, ===
Investitia se realizeaza cu echipamente certificate conform Legii nr. 608. _// %% T 4
5. CONCLUZII: 7 W \
In_urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verifi cap{ sémnandu-sbf‘ s ‘stqmpiﬁn se
conform indrumatorului et

Am primit,
Investitor/Proiectant




Numele si prenumele verificatorului atestat Anexa 2-a

Dr. ing. Vasile Murarasu Ordin MLPAT nr. 77-28.10.1996
Str. Cucu, Nr. 20, bl. 309, Sc. B, et.1, ap.8, Iasi

Legitimatia Seria CAv, Nr. V 553/06.11.1992

Registru verificator: referat nr.143 din 28/08/2023

Tel.0751/061613

REFERAT nr.143/2023

Privind verificarea de calitate 1a cerinfa :”Rezistenta si stabilitatea structurii la actiuni statice,
dinamice si seismice A1 s1 A3” a proiectului nr. 55/2023, Reabilitare moderati a cladirii primariei vechi a
Comunei Frumusica, Str. Calea Nationala, CF 50069, Jud. Botosani, Faza DTAC+PTH+DE, Proiectant
general S.C. REZ VINCI SRL si de specialitate.

1. Date de identificare.
v" Proiectant general: S.C. REZ VINCI SRL lasi
v' Proiectant de specialitate: S.C, REZ VINCI SRL . Iasi.;
v" Investitor: U.A.T. F RUMUSICA, Jud. Botosani.
v" Data prezentirii proiectului la verificat: 28.08. 2023.
2. Caracteristici principale ale roiectului si ale constructiei
Proiectul elaborat contine solutiile de principiu pentru reabilitarea moderatd a cladirii vechi a
primériei din Comuna Frumusica, Jud. Botosani. In conformitate cu prevederile normativului P 100/2013

3. Documente ce se prezinti la verificare.

a) Proiect nr. 55/2023, Reabilitare moderata a cladirii primariei vechi a Comunei Frumusica, Str. Calea
Nationali, CF 50069, Jud. Botosani, Faza DTAC+PTH+DE, Proiectant general S.C. REZ VINCI SRL si
de specialitate.

b) Certificat de urbanism eliberat de Primiria Comunei F rumusica, jud. Botosani.

¢) Studiu geotehnic.

d) Expertizi tehnica

4. Concluzii asupra verificirii roiectului faza DTAC+PTH+DE
In urma verificarii proiectului nr. 55/2023, Reabilitare moderatd a cladirii primiriei vechi a Comunei
Frumusica, Str. Calea Nationala, CF 50069, Jud. Botosani, Faza DTAC+PTH+DE, Proiectant general
S.C. REZ VINCI SRL si de specialitate.si de specialitate, se constati ci la intocmirea proiectului sunt
respectate concluziile si recomandirile expertizei tehnice cat si prevederile codurilor de proiectare in
vigoare la data realizarii protectului, drept urmare se acords aviz favorabil in vederea eliberdrii autorizatiei
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